VOLTMETRO PANELTRONICS AL OUADRO
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PER ICOLLEGAMENTO SPECIFICIDEL SALPA ANCORA E DELL'ELICIDIPRUA SIRIMANDA AILORO MANUALI

L'impianto elettrico riportato in questo disegno rispetta lo normativa

UNIZEN ISO 10133 Imborcozioni fino o 24m  Sistemi Elettrici Impiontio bossissima tensione in corrente continuo

a cuisirimanda per I'installazione




